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POZNÁMKA
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41:  Odpojením od zdroje
Napěťová soustava :  3+PE+N stř. 50Hz, AC 400V/TN-C-S

Vnější vlivy : dle ČSN 33 2000-3 jsou nebezpečné (N) a

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu
s čl. 512.2.4. ČSN 33 2000-5-51 považovány
za normální

Doplňkovým pospojováním

zvlášť nebezpečné (ZN).
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RX10 - CYKY 4Jx10
RX9 - CYKY 4Jx10

RF - CYKY 4Jx25


