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Napétova soustava : 3+PE+N stf. 50Hz, AC 400V/TN-C-S
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41: Odpojenim od zdroje -
Dopliikovym pospojovanim L
VnéjSivlivy : dle CSN 33 2000-3 jsou nebezpeéné (N) a
zvlast nebezpeéné (ZN). s o

VSechny ostatni vnéjsi vlivy jsou v souladu
s €l. 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 povazovany
za normalni
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